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Hoe hoger de ambitie van een RES regio hoe meer
leidend de netinfrastructuur wordt voor de
haalbaarheid voor 2030

Netefficiéntie is de sleutel voor de haalbaarheid

*Locatiekeuze
*Clusteren van opwek naar hoogste netvlakken

*Verhouding zon-wind

Kansenkaart onvoldoende kaderend voor lokale invulling

ﬂichtlijn voor aansluitafstand tot\

stations
TS/MS station HS/TS
1,75-10MVA station

Let op: >10MVA

*De voorraad aan extra aansluitmogelijkheden op een station is beperkt
*Met 100MW netcapaciteit wordt met wind 2-3 keer zoveel opgewekt (TWh)
dan met zon

*Zonnevelden <1,75MW beperken de mogelijkheden voor zon op dak,
omdat beiden in MS ringen worden aangesloten.
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Het RES bod van 1,8TWh is haalbaar te maken, mits
alle netvlakken benut worden.

Hoe hoger het netvlak hoe meer clustering
noodzakelijk.
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Let op:

*De voorraad aan extra aansluitmogelijkheden op een station is beperkt
*Met 100MW netcapaciteit wordt met wind 2-3 keer zoveel opgewekt (TWh)
als met zon

*Zonnevelden <1,75MW beperken de mogelijkheden voor zon op dak,
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omdat beiden in MS ringen worden aangesloten.
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Duurzame opwek per aansluithg Netvlakken Groen Totaal & P Moem Vo
2-10ha zon of max 2 windmolens 3-5jaar 2 am
(3,5MW) per aansluithg MS 330 < 3jaar 270 3-5jaar 140 Hocatetraject 740
>10 ha zon of >3x3,5MW windmolens 5-7 jaar
per aansluithg TS 290 <5jaar 100 5-7 jaar +ocatetraject 390
>100ha zon en >30x3,5 windmolens 7-10jaar
per aansluithg HS 400 <5jaar 5-7 jaar 700 +ocatetraject 1100

Totaal 1020 370 840 2230

e ibievierd R naod giiersians o

Planbare 1 TWh kan gerealiseerd worden met 300 MW zon + 280
uitbreiding en MW wind
nieuyve stations 3,6 TWh kan gerealiseerd worden met 1100 MW zon +
vereisen 1000MW wind
besluitvorming in (IMW zon ~ 1 ha zon)
2020-2\1321 (met 1000 vollasturen voor zon en 2500 vollasturen voor wind)

¢

Netvlakken 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

270+ MW planbare = 140MW + planbaar
uitbreiding nieuw

Ten behoeve van een
richtinggevend beeld is
deze weergave een

330MW beschikbaar

. 100+ MW planbare = OMW + planbaar N
TS eliibesehikbaay uitbreiding nieuw ove_rmaiilg_;
gesimplificeerde
e 400MW beschikbaar 700MW + planbaar nieuw weergave van de

complexiteit van

ruimtelijke inpassing van
STE Q duurzame opwek




Verkeersinfrastructuur
De omvangrijke verkeersinfrastructuur in de Ul6 leent zich erg goed voor
geclusterde grootschalige opwek op de netvlakken HS en TS

In de periode 2020-2030 hebben Tennet HS en Stedin TS een netcapaciteit
voor opwek beschikbaar voor ca. 150-200 windmolens van 5,6 MW

Advies
Verdeel de verkeersinfrastructuur in 3 geografische gebieden en beoordeel
de mogelijkheden voor sterk geclusterde opwek rondom deze infrastructuur

*Oost: de stations Driebergen en Veenendaal kunnen grootschalige opwek in de nabijheid
van de A12 Oost bieden. Voor de A28 kan aansluiting op station Soest gezocht worden.
* Het project A12 dat getrokken wordt door de Provincie Utrecht met participatie
van gemeenten uit de U16, Regio Amersfoort en FoodValley is daar een goed
voorbeeld van

*Noord: de stations Breukelen en Breukelen Kortrijk kunnen de noordkant van de A2
voorzien

*West + Zuid : de stations Oudenrijn (2x), Nieuwegein en Utrecht (2x) kunnen de Al2
west en de A2 zuid bedienen (tot aan de Lek)

Het infralandschap wordt
gevormd door spoorwegen,
waterwegen, snelwegen en

verkeersknooppunten
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Kansen - per landschap

Per landschap kan een technisch advies gegeven worden over de beschikbare netcapaciteit en de inzet

van grootschalige opwek
‘Netadvies voor 2030 en kansen in periode 2030-2040
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\ h e Strategisch ontwerpers

BN Vallei (dein deelin 2£3 Le) voor gebieden in beweging
T

Plangebied voor dit ontwerpend onderzoek met daarin de zes verschillende landschapstypen en de twee overkoepelende structuren




Potentie voor grootschalige opwek per netvlak
*200MW op HS-station Oudenrijn met aansluitpunten in het oosten van dit gebied
(blauwe cirkel)
* 1 of 2 aansluitingen van minimaal 100MW
* Bv 2 zonnevelden 100ha of 2 x 17 windmolens van 5,6 MW
*100MW op TS-station Oudenrijn met aansluitpunten in het oosten van dit gebied
(blauwe cirkel)
* Minimaal een aansluiting van 10MW. Hoe groter hoe beter (tot 100MW)
* Bv 3 zonnevelden 33ha of 2x10 windmolens van 5,6 MW
* In periode 2030-2040 kan 200MW extra beschikbaar komen
*120MW op MS-stations (gele cirkel)
e 12 aansluitingen van max 10MW rondom Montfoort, Lopik. IJsselstein en
Woerden.
* Kleine aansluitingen van 2MW voorkomen!
* In periode 2030-2040 kan 320MW extra beschikbaar komen door uitbreiding
bestaande stations en een mogelijk nieuw station ten oosten van Woerden
*56MW beschikbaar in 28 MS ringen voor grootschalig zon-op-dak
* De gemiddelde beschikbare netcapaciteit per ring is 2MW voor opwek,

Netadvies <2030: geclusterde wind en zon in het oosten en 12
zonnevelden in het westen
ansenkaart grootscnailg zon-op-daa escnikpbaar in hovember

Let op:
*De beschikbare netcapaciteit per netvlak is niet volledig optelbaar omdat netvlakken gezamenlijk één

integraal elektriciteitsnet vormen.
*De kansen van TS/HS stations buiten bovengenoemd gebied kunnen ook door andere gebieden benut

worden

Contouren

STEDIN"

ntouren voor nadere verkenning windenergie in lijn met de
ontwerpprincipes in het landschap van de wallen en weiden

Contouren voor nadere verkenning zonne-energie in lijn met de
ontwerpprincipes in het landschap van de wallen en weiden
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TS stations met vuistregel voor wind

U16 - TS stations

.. Infrastructuur
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TS stations met vuistregel voor zon

., Infrastructuur
- U16 - TS stations




MS stations met vuistregel voor wind

o ")E Infrastructuur U16
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@ S station Stedin
(koppelpunt TS)

® Nieuw station

= TenneT 380 kV

 Tennet 150 kV

== Stedin 50 kV

RES regio ander netbe-

heerder

RES regio Stedin




MS stations met vuistregel voor zon

@ S station Stedin
(koppelpunt TS)

® Nieuw station

e TenneT 380 kV

wm Tennet 150 kV

== Stedin 50 kV

- RES regio ander netbe-
heerder

RES regio Stedin




Kansenkaart zon op dak

1. Hosting capacity

Oto2
- 2to4
4t06
6to8
8to 10
10to 12

Missing
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